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RZUT DRUGIEGO PIĘTRA

ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ
 NAZWA POMIESZCZENIA Pu [ m² ]

3.1 SCHODY - KLATKA SCHODOWA 13,66
3.2 KLATKA SCHODOWA 29,36

3.2.1 KORYTARZ 106,43
3.3 WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,64
3.4 WC DAMSKIE 5,60
3.5 BIURO DZIEKANATU 52,52
3.6 BIURO DZIEKANATU 16,24
3.7 KLATKA SCHODOWA 7,91
3.8 SALA DYDAKTYCZNA 52,11
3.9 SALA DYDAKTYCZNA 48,65

3.10 SALA OSCE 13,37
3.11 SALA OSCE 14,49
3.12 SALA BLS 24,37
3.13 MAGAZYN 9,91
3.14 KORYTARZ 12,06
3.15 ŁAZIENKA PACJENTA 18,18
3.16 SALA UMIEJĘTNŚCI PIELĘGNIARSKICH 80,48
3.17 SALA PIELĘGNIARSKA CZĘŚĆ A, TERAPIA DOMOWA DPS 29,65
3.18 SALA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH 55,98
3.19 POMIESZCZENIE MYCIA 12,89
3.20 KLATKA SCHODOWA 7,91

SUMA POWIERZCHNI

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT BUDOWLANY
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O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MINIMUM KLASY "C"
(RA1=51dB)

αw > 0,70

SW

UWAGA:
BUDYNEK OBJĘTY JEST ZGODĄ NA ODSTĘPSTWA OD SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
I ZAPEWNIENIE W OBIEKCIE WYMAGANEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO POPRZEZ REALIZACJĘ
ZAPROPONOWANYCH W EKSPERTYZIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH
POSTANOWIENIE OPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU
Z DN. 11 GRUDNIA 2020 r. (ZNAK: WZ.5595.109.2020).
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK
STOSOWANYCH W NYSIE PRZY UL. CHODOWIECKIEGO 4

DZ. NR 16/4, 16/7, 16/9, A.M. 23, JEDN EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,
48-300 NYSA, UL. DANIELA CHODOWIECKIEGO 4.
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ZGODA NA ODSTĘPSTWA OD SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO I ZAPEWNIENIE W OBIEKCIE WYMAGANEGO POZIOMU
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO POPRZEZ REALIZACJĘ
ZAPROPONOWANYCH W EKSPERTYZIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH:
POSTANOWIENIE OPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU Z DN. 11 GRUDNIA 2020 r.
(ZNAK: WZ.5595.109.2020).

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

PODZIAŁ BUDYNKU NA DWIE STREFY POŻAROWE
STREFA I - 1930,20 m²
STREFA II - 1037,34 m²

POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ NR "I"
NAZWA KONDYGNACJI Pu [ m² ]
PIWNICA 417,33
PARTER 376,10
PIERWSZE PIĘTRO 377,60
DRUGIE PIĘTRO 400,26
TRZECIE PIĘTRO 358,91

POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ NR "II"
NAZWA KONDYGNACJI Pu [ m² ]
PIWNICA 215,45
PARTER 198,16
PIERWSZE PIĘTRO 214,16
DRUGIE PIĘTRO 217,15
TRZECIE PIĘTRO 192,42

UWAGA: POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ OBLICZONO WG: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego § 20, ust 1, pkt. 4, litera b).

DATA: 17. 04. 2023 r.


